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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 30562/2025
vzorek &.: 30562
Obec Mostek charakter vzorku: pitnd voda-surova
misto odbéru: zdroj vody Souvrat, vrtand studna na p.p.¢. 1087 v k..
Souvrat’, , surova voda
Mostek 34 odbér dne: 26.05.2025 12:00
54475 Mostek odebral: Mat¥j Kryza odbér dle SOP/V-55

ptijem vzorku:  26.05.2025 14:35
Datum zahéjeni analyz: 26.05.2025
Datum ukondeni analyz: 02.07.2025

Vysledky:
Ukazatel Jednotka Hodnota Limit Zk. |Nejistota Metoda stanoveni  |P.
stanoveni

MO - podet organismii jedinci /ml 0 - A - *SOP 916.02 P2
MO - zivé organismy jedinci/ml 0 - A - *SOP 916.02 P2
absorbance pf¥i 254 nm < 0,010 - N - *SOP 2001 P2
amonné ionty mg/1 < 0,020 - A - SOP/V-11a (CSN IS0 7150-1) PI
chloridy mg/1 3,55 - A 6% *SOP V 12 (CSN 83 0530-20) P4
dusitany mg/1 < 0,008 - A - SOP/V-10 (CSN EN 26777) P1
fosforetnany mg/1 0,020 - A 39 SOP/V-08/02 (CSN EN 18O 6878) |P1
hlinik mg/1 < 0,1 - A - *SOP V 29a (CSN EN 1SO 11885) | P4
hoi¢ik mg/l 3,13 - A 129% | *SOP v 16a_1 ((SNISO 7980)  |P4
huminové litky mg/] 1,156 - N 20 % SOP/V-50 (CSN 830520-29) Pl
KNK(4,5) mmol/l 0,05 - A 6% SOP/V-02 (CSN EN ISO 9963-1)  |P1
konduktivita mS/m 12,3 - N 3% SOP/V-14 (CSN EN 27 888) Pl
mangan mg/] 0,032 - A 12% *SOP V 29a (CSN EN ISO 11885) |P4
nerozpusténé latky suSené mg/l < 2,0 - A - SOP/V-03 (CSN EN 872) Pl
vipnik mg/l 9,64 - A 129, | *SOPV 16a_1 (CSNISO7980)  |P4
vapnik a hoi¢ik mmol/l 0,371 - A 139% | *SOPV 16a_1 P4
zakal ZF(n) 0,05 - N 30% | SOP/V-34 ((SN ENISO 7072) Pl
ZNK(8,3) mmol/l 0,41 - N 5% SOP/V-44 (CSN 83 0520) P1
dusi¢nany mg/] 7 - A 8 % SOP/V-09 (CSN ISO 7890-3) Pl
pH (reakce vody) 5,25 - A 1% SOP/V-01 (CSN ISO 10 523) Pl
Zelezo mg/l < 0,05 - A - *SOP V 16a_1 P4
CHSK (Mn) mg/1 < 0,3 - A - *SOP V5 (CSNENISO 8467)  |P4
sirany mg/] 42,9 - A 10 % *SOP V 10 (STN 75 7430) P4
barva mg/l Pt <2 - N - SOP/V-35 (€SN 830520) Pl
teplota °C 9,5 - A 1% SOP/V-40 (CSN 757342) Pl
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 - A - *SOP MB 13 (CSN EN ISO 9308-2 | P4
MO - abioseston % <1 - A - *SOP 916.01 P2
ZkuZebni laboratof INECO priimyslova ekologie s.r.o. . E-mail: laborator@ineco.cz

namésti Republiky 2996, Dviir Kralové nad Labem, PSC 544 01 http://www.ineco.cz

Tel./fax: , 499 692 652, 499 622 255
Bankovni spojeni: Ceska spoFitelna, a.s. pobocka Trutnov, £ adtu: 3792937339/0800
Spis. znatka zapisu v obchodnim rejstfiku C 21918 vedend u Krajského soudu v Hradci Krilové, ISDS: qynbwvé
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v
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 30562/2025 - pokracovani
Ukazatel Jednotka Hodnota Limit ZKk. |Nejistota Metoda stanoveni  [P.
stanoveni

intestinéIni enterokoky KTJ/100 ml 0 - A - *SOP MB 3 (CSN EN ISO 7899-2) |P4
celkova alfa aktivita By/l 0,139 - A 16 % | *CSN 757611 P3
celkova beta aktivita Bq/l 0,210 - A | 16% |*CsN757612 P3
NDA c. alfa Bq/l 0,024 - A 16 % | *CSN 757611 P3
NDA c. beta Bg/l 0,012 - A 16 % | *CSN 755712 P3
NDA Rn 222 Bq/l 0,041 - A 109% | *INTP st.obj.akt RA226, Rn222 P3
NVA c. alfa Bg/l 0,010 - A 16 % | *CsN 757611 P3
NVA c. beta Byl 0,006 - A 16% | *CSN 757612 P3
NVA Rn 222 Bg/l 0,019 - A 109% | *INTP st.obj.akt. Ra226,Rn222  |P3
Rn 222(radon) Bq/l 12,6 - A 109 | *INTPstobj.aktRa226Rn222  |P3
pach stupeil pFijatelny - N - SOP/V-36/01 Pt

Nejistota stanoven{ byla vypoé&tena podle interni smémice S-13 a je uvedena jako roziifend nejistota U(k=2), coZ odpovidé hlading
spolehlivosti pfibliZzn& 95%. Nejistota stanoveni nezahrnuje nejistotu odbéru vzorki.

P1 - zkousky byly provedeny na adrese namésti Republiky 2996, Dviir Kralové nad Labem

P2 - zkousky byly provedeny v akreditované laboratofi ¢. 1388, na adrese Jana Cerného 361, Hradec Kralové

P3 - zkousky byly provedeny v akreditované laboratofi ¢. 1264, na adrese Vita Nejedlého 951/8, Hradec Kralové

P4 - zkougky byly provedeny v akreditované laborato¥i & 1110, na adrese Za Skodovkou 305, Hradec Kralové

Poznamky: 1. Znak A znamena zkouska v rozsahu akreditace, N zkouSka mimo rozsah akreditace, znak < znamena mén¢€ neZ, znak >
znamena vice nez.
2. Znak * u metody stanoveni znamené subdodavku akreditované laboratote.

Protokol vypracoval: Lucie Odlova

Datum vydani protokolu: 10.07.2025

Protokol schvalil: Ing. Dagmar Hakova - zastupce vedouciho zku3ebni laboratofe M

Prohldseni laboratore:

Vysledky rozboru se tkaji pouze vzorki, které byly predmétem zkouSeni. Vzorek odebrany/dodany zdkaznikem byl analyzovan tak, jak byl
pFijat. LaboratoF nenese odpovédnost za informace a data dodand zdkaznikem. V pFipadé pFijmu zkuSebni polozky vykazujici odchylky
od stanovenych podminek nebo doddni dat zdkaznikem mohou byt nékieré vysledky analyz oviivnény, za coZ laboratoF nenese
odpovédnost. Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

- Konec protokolu -
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POVODI LABE Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: CZ70890005 it L 1264

tel: 495 088 777  fax: 495 088 742

Zadavatel rozboru: INECO priumyslova ekologie s.r.o.
ICO: 27487270
DIC: CZ27487270
obj. &: O/V-1/25-Ing.Slanska nimésti Republiky 2996
Dviir Kralové nad Labem
54401

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&1833/25

Ze dne: 2.6.2025 strana/podet stran: 1/2

ZkuZebni laboratof akreditovang CIA €.1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Laboratot je drzitelem povoleni Statniho titadu pro jadernou bezpegnost &j. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s platnosti do 31 12.2026.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe s¢ nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.

C.vzorku I Misto odbéru Materidl _ Hloubka (m)
4796 | Souvrat’ podzemni voda

C.vzorku | Zahdjeni odbéru  Ukonéeni odbéru QOdebral Typ odbéru Evidovdno Zah4jeni anal{z Ukon&eni anal{z
4796 | 26.5.25 12:30 zékaznik bodovy 27.5.25 27.5.25 30.5.25

. vzorku | Ozna&eni vzorku ] -
4796 | odbér: vrtand studna na p.&.1087 ¢.INECO:30562

Ukazatel Jednotka | C.vz. 4796

celk.beta Bg/l 0,210

NVA c.beta Bq/l 0,006

NDA c.beta B/l 0,012

celk.alfa Bg/l 0,139

NVA c.alfa By/t 0,010

NDA c.alfa By/l 0,024

Rn 222 Bg/l 12,6

NVA Rn222 Byg/l 0,019

NDA Rn222 Bu/l 0.041

Uvedena nejistota je rozéitena nejistota, ktera byvla vypodtena za pousiti koeficientu rozsifeni rovnajiciho se 2, coZ odpovid4 hlading spolehlivosti 95%

| Ukazatel SPP Metoda Akreditace |Nejistota
| NVA c.alfa ARO1A stanoveni celkové obiemové aktivity alfa a vipoget ID - CSN 757611, Doporuéeni SUJB A

NDA c.alfa ARO1A stanoveni celkové objemové aktivity alfa a vipotet ID - CSN 757611, Doporugeni sUJB A

celk.alfa ARO1A | stanoveni celkové objemové aktivity alfa a vipoget ID - CSN 757611, Doporugeni SUIB A 20%

NVA c.beta AROQ2A | stanoveni celkové objemové aktivity beta - CSN 757612 A

NDA c.beta ARO2A | stanoveni celkové objemové aktivity beta - CSN 757612 A

celk.beta ARO2A | stanoveni celkové objemové aktivity beta - CSN 757612 A 20%

NDA Rn222 ARO4A | stanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623, CSN 757624 A

NVA Rn222 ARO4A | stanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - €SN 757623, CSN 757624 A

Rn 222 ARO4A | stanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - SN 757623, CSN 757624 A 20%
A - akreditovand zkouska N - neakreditovana zkouska F - flexibilni rozsah akreditace

SA - subdodavka akreditovana SN - subdodavka neakreditovana
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POVODI LABE Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: C270890005 L 1264

tel: 495 088 777  fax: 495 088 742

Zadavatel rozboru: INECO prumyslova ekologie s.r.o.
ICO: 27487270
DIC: (CZ27487270
obj. &.: O/V-1/25-Ing.Slanska namésti Republiky 2996
Dvir Kralové nad Labem
54401

PROTOKOL O ZKOUSCE &1833/25

Ze dne: 2.6.2025 strana/pocet stran: 2/2

F - laboratof miiZe zafazovat do svého rozsahu bez posouzeni akredita¢niho organu dodateéné Einnosti. MlzZe se to tykat matrice
vzorku, dal§ich parametr(i pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dal3i zkuebni metody
pfi zachovani principu méfeni.

Analyzy vzorkh (s vyjimkou dodavek) se provadi v laboratofi v Hradei Kralové. Ukazatele v pfiznakem ter./terén v nazvu se provadi mimo stalé

prostory laboratofe. Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedloZenych vzorki a vztahuji se ke vzorku jak byl ptijat.

Pokud vzorek poskytl zadavatel rozboru, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl ptijat a idaje o mist& odb&ru, oznateni vzorku, zahdjen{ a ukongenti

odbé&ru jsou udaje zadavatele.

celk. beta - celkova objemova aktivita beta

NVA c.beta - nejmendi vyznamna celkova objemova aktivita beta
NDA c.beta - nejmensi detekovatelna celkova objemovid aktivita beta
celk. alfa - celkova objemova aktivita alfa

NVA c.alfa - nejmensi vyznamnd celkové objemova aktivita alfa
NDA c.alfa - nejmensi detekovatelna celkova objemova aktivita alfa
Rn 222 - objemova aktivita Rn-222

NVA Rn222 - nejmensi vyznamna objemova aktivita Rn-222

NDA Rn222 - nejmensi detekovatelna objemova aktivita Rn-222

Ra 226 - objemova aktivita Ra-226

NVA Ra226 - nejmensi vyznamna objemova aktivita Ra-226

NDA Ra226 - nejmen3i detekovatelna objemova aktivita Ra-226

K 40 - objemova aktivita K-40

celk.beta-K - celkova objemova aktivita beta po odecteni piispévku K-40
ID - indikativni davka

Nedilnou sou&asti protokolu je vyrok o shodé respektive stanovisko/interpretace, to jest hodnoceni obsahu radionuklidi ve vodé
ve smyslu vyhladky &. 422/2016 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpisd.

/

Ing. Leo§ Bauer Ing. Leo§ Bauer
osoba se ZOZ vedouci oddeleni
chemickych laboratofi
povéfeny k podpisu statutarnim zastupcem



R odbor vodohospodarskych laboratofi ] . ’,F//—;\\\l
POVODI LABE Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmaésti, 500 03 HRADEC KRALOVE KN e 4
Tel: 495 088 777. Fax: 495 088 742, ICO: 70890005, DIC: CZ70890005

Laboratof vlastni povoleni SUIB k méfeni a hodnoceni obsahu pFirodnich radionuklidd ve vodé ve smyslu zakona &. 263/2016 Sb.

HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE
ve smyslu vyhlasky ¢. 422/2016 Sb.

7e dne 02.06.2025

@ POVODI LABE, stitni podnik <2~

Zadavatel : INECO prumyslova ekologie s. r. o.

niamésti Republiky 2996
54!4 01 Dvir Krilové nad Labem
1C: 27487270

Identifikace dodavatele vody: obec Mostek, Mostek 34,
544 75 Mostek, 1CO: 00278157
Identifikace vodovodu: obec Mostek, Mostek 34,
544 75 Mostek, ICO: 00278157
Misto odbéru: zdroj vody Souvrat’, vrtana studna
na p.p.¢. 1087 v k.i. Souvrat’
Pavod a druh vody, dprava vody: podzemni voda, surova voda
Datum odbéru vzorku: 26.05.2025, 12:30 hod.
Odebral: Matéj Kryza (INECO prumyslova ekologie s. r. 0.)
Cislo vzorku (k6d laboratoi-e PL): 4796/2025
Cislo protokolu o zkousce: 1833/25
Zpusob odbéru vzorku: neuveden

Na zakladé vysledkd radiochemického rozboru vzorku vody bylo provedeno hodnoceni dle
metodiky uvedené v Doporuéeni SUJB DR-RO-5.1 ,,Mé&feni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidii v pitné vodé pro vefejnou potiebu a v balené vode®, v¢. zohlednéni nejistoty:
Celkova objemova aktivita alfa nepFevySuje vySetfovaci uroven 0,2 Bq/l, kterou stanovi
vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.

Celkova objemova aktivita beta neprevySuje vySetfovaci droveii 0,5 Bq/l, kterou stanovi
vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.

Objemova aktivita radonu nepievySuje referenéni trovein 100 Bq/l, kterou stanovi
vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.

Hodnoceni je vyhotoveno pro vodu dodavanou k vefejnému zasobovani pitnou vodou.

Toto hodnoceni je nedilnou soudasti protokolu o zkousce. Toto hodnoceni je dodavatel vody
jako soucast protokolu o zkouce povinen piedloZit regiondlnimu centru Statniho ufadu pro
jadernou bezpecnost.

Pouzité mé&fici piistroje: EMS-3 (alfa, beta aktivita), MC2256R (radon 222), platnost ovéfeni
méfidla MC2256R: do 31.12.2025. Meéfeni provedl: Ing. Leo§ Bauer, Ing. Veronika
Backovska, Gabriela Vackovd. Mistem provedeni rozborl je Povodi Labe, statni podnik,
provozovna laboratof Hradec Kralové.

strana/pocet stran: 1/2
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) odbor vodohospodarskych laboratofi ; . ’,/'4_‘—\\\:_
POVODI LABE Vita Nejedlého 951/8, Slezské PFedmésti, 500 03 HRADEC KRALOVE P el

Tel: 495 088 777, Fax: 495 088 742, ICO; 70890005, DIC: CZ70890005
Laboratof vlastni povoleni SUJB k m&feni a hodnoceni obsahu piirodnich radionuklidi ve vodé ve smyslu zakona & 263/2016 Sb.

HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE
ve smyslu vyhlasky €. 422/2016 Sb.

ze dne 02.06.2025

Poznédmky:
Oznacéeni INECO: vzorek ¢. 30562

Hodnoceni zpracoval: Ing. Leo$ Bauer (osoba se ZOZ ev. ¢. 483761)

Seznam priloh:
¢ kopie zaznamu o odbéru vzorku

strana/pocet stran; 2/2
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POVODI LABE

N5,
Evidenéni Sislo Povodi Labe: 2446

Povodi Labe, statni podnik

Odbor vodohospodatskych laboratoti, Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE
Tel.: 495 088 777, fax: 495 088 742, ICO: 70890005, DIC: CZ-70890005

Laboratof vlastni povoleni SUJB k mé&feni a hodnoceni obsahu ptirodnich radionuklidfi ve vodé ve smyslu zakona &. 263/2016 Sb.

Zaznam o odbéru vzorku vody dodivané pro verejnou potiebu nebo prodavané balené
vody pro potieby systematického méfeni a hodnoceni obsahu pFirodnich radionuklidi

T

o ineg @
Identifika¢ni Gidaje objednatele =
méfeni (nazev, adresa, IC) ENE LD aremystova waiag .20,

iS5 Rspubity 2096, 54481 By Kridové mi.
15: 274 a7 210, OIS CZRT87270

Identifikaéni idaje dodavatele
pitné vody nebo
vyrobce/dovozce balené vody
(nézev, adresa, Ié)

Ob ec HoSieL
HO.“\:LQQ ﬁL(
Suy 3T Modde L.

e 001%F 8457

Identifikaéni Gdaje vodovodu

Obec M SoLe[c

nézev, obec, okres) / balené ;
(nézev, obec, okres) / balc Moskel 5y
vody (nazev, vyrobni SarZe, . =
datum vyroby, zemé& piivodu) Chassrosdek
IC 0027 8453
Piivod a druh vody & podzemni voda 0 dodavana pitna voda
Q povrchova voda & surovd voda
S podz’emm a O balena kojeneckd voda
povrchové vody
O balena pitna voda
0O balend pramenita voda
Q balena piirodni mineralni
voda
Uprava vody odradonovéani

odstrafiovani jinych radionuklida

Misto, datum a ¢as odbéru
vzorku

2«-&\4% vody Souvnd; vidoa” Si»lJm> ha f-/l-c\ 10 9%
1 v £A7 QOUVRAT

26.§ 20257, A2: 28 1)

Popis zplisobu odbéru

Oznadeni vzorkovnic

5 litrd plast (mozno konzervovat 2 m/ litr koncentrované HNO) : 2@1’( 1‘:{. 9
1 litr plast (bez konzervace HNO;) : RC—W &8 2
1 litr sklo (radon) : R [ 213

RCH 2018-01




Uprava vzorku po odbéru

O nebyla provedena konzervace HNO;
a okyseleni ...... m}/1

O jina uprava — uved'te:

Kdo vzorek odebral
(jméno, firma)

Hmie\s k\"{zo\ .
N} =0 P’Y“\-\nlﬁ\-‘ SZo\/\’ e LO 206()1{ VN N fs)
PV»\\’ © zdf!: Ve (L

Dal3i osoba piitomnd
u odbéru (jméno, firma)

Ucel a poZadovany rozsah
méfeni

O aplny rozbor pro ucely systematického méfeni a hodnoceni

o

zékladni rozbor pro Glely systematického méfeni a hodnoceni

o doplfiujici rozbor pro Géely systematického méfeni a hodnoceni —
radionuklidy emitujici zafeni alfa

0 dopliujici rozbor pro ugely systematického méfeni a hodnoceni —
radionuklidy emitujici zafeni beta

O stanoveni objemovych aktivit vybranych radionuklidi, uvedte:

O posouzeni u¢innosti zaf{zeni na odstrafiovani pfirodnich
radionuklidi

0 méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd v dosud
nezprovoznéném zdroji

Q jiny —uved'te:

Identifikace méfici laboratoie

Povodi Labe, statni podnik, OVHL, Hradec Kralové

Datum pfedéani nebo odeslani
vzorku do laboratote

Dal3i Gdaje vztahujici se
k odbéru a méfeni vzorku

VzorEkc: 30562

Podpis odebirajici osoby

Podpis dal$i osoby
ptitomné u odbéru

konec dokumentu

RCH 2018-01




