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INECO prumyslova ekologie s.r.o.
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Str.é./Celkem str: 1/2
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 30113/2025
vzorek &.: 30113
Obec Mostek charakter vzorku: pitna voda, vefejny vodovod

Mostek 34
54475 Mostek

misto odbéru:

odbér dne:
odcbral:
pfijem vzorku:

Datum zahéjeni analyz:

10.02.2025 11:05
Mat&j Kryza odbér dle SOP/V-55/01
10.02.2025 12:55
10.02.2025

Datum ukonéeni analyz: 19.02.2025

Mostek, Souvrat’ &. p. 140 - Vaverkovi

Vysledky:
Ukazatel Jednotka Hodnota Limit Zk. |Nejistota Metoda stanoveni  |P.
stanoveni

amonn¢ ionty mg/l < 0,020 0,5 A - SOP/V-11/01a (CSN ISO 7150-1) | P1
chlér volny mg/1 0,06 0,3 A 20% | SOP/V-15/01 (CSN SO 7393-2)  |P1
dusi¢nany mg/t 6 50 A 8% SOP/V-09/01 (CSN ISO 7890-3)  |P1
dusitany mg/l < 0,008 0,5 A - SOP/V-10/01(CSN EN 26777) Pl
konduktivita mS/m 11,99 125 N 3% | SOP/V-14/01 (CSNEN27888) [Pl
zdkal ZF(n) 0,15 5 N 309% | SOP/V-34/02 (CSN EN IS0 7072) |P1
pH (reakce vody) 5,44 6,5-9.5 A 1% SOP/V-01/01 ((SN1SO 10 523)  |P1
zelezo mg/l < 0,05 0,2 A - *SOP V 16a_1 P4
CHSK (Mn) mg/l < 0,30 3 A - *SOP V 5 (CSN EN ISO 8467) P4
barva mg/l Pt <2 20 N - SOP/V-35/01 (CSN 830520) Pl
teplota °C 51 - N 1% SOP/V-40/01 (CSN 75 7342) Pl
Escherichia coli KTJ/100ml 0 A - *SOP MB 13 (CSN EN ISO 9308-2 |P4
pofet kolonii p¥i 22 °C KTJ/ml 2 200 A 80% | *SOPMB 11 (CSNENISO 6222) P4
pofet kolonii p¥i 36 °C KTI/ml 1 40 A 80% | *SOPMB 11 (CSNEN IS0 6222) |P4
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 A - *SOP MB 13 (Colilert 18/QT) P4
intestindlni enterokoky KTI/100ml 0 0 A *SOP MB 3 (CSN EN IS0 7899-2) | P4
chut’ prijatelna 0 N - SOP/V-33/01 Pl
pach pFijatelny 0 N - SOP/V-36/01 P1

Nejistota stanoveni byla vypo&tena podle interni sm&rnice S-13 a je uvedena jako roziifena nejistota U(k=2), coZ odpovida hlading
spolehlivosti ptiblizng 95%. Nejistota stanoveni nezahrnuje nejistotu odbéru vzorkil.

Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodg): Vyhlaska MZd &. 252/2004 Sb. v platném zn&ni

P1 - zkousky byly provedeny na adrese namésti Republiky 2996, Dvir Kralové nad Labem
P4 - Zkousky byly provedeny v akreditované laboratofi &. 1110, na adrese Za Skodovkou 305, Hradec Kralové

Zkugebni laboratof INECO priimyslova ekologie s.r.o.

namésti Republiky 2996, Dvir Kralové nad Labem, PSC 544 01
Tel./fax: , 499 692 652, 499 622 255
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. pobotka Trutnov, & a¥tu: 3792937339/0800
Spis. zna¥ka zipisu v obchodnim rejstéiku C 21918 vedend u Krajského soudu v Hradci Krilové, ISDS: qynbwvé

E-mail: laborator@ineco.cz
http://www.ineco.cz
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Str.&./Celkem str: 2 /2

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 30113/2025 - pokra¢ovani

Poznamky: 1. Znak A znamena zkouska v rozsahu akreditace, N zkouka mimo rozsah akreditace, znak < znamena mén¢ neZ, znak >
znamena vice nez.
2. Znak * u metody stanoveni znamen4 subdodéavku akreditované laboratofe.

Protokol vypracoval: Jana Noskova
Datum vydani protokolu: 20.02.2025 N\
Protokol schvalil: Ing. Martin Sil - vedouci zkuebni laboratofe e { g4
I \ A/ /
ProhldSent laboratore: \/ X Ff _
’ \“‘_ A B

Vysledky rozboru se tikaji pouze vzorki, které byly predmétem zkouSend. Vzorek odebrany/dodany zdkaznikem byl analyzovdn tak, jak byl
pFijat. LaboratoF nenese odpovédnost za informace a data dodand zdkaznikem. V pFipadé prijmu zkusebni poloZky vykazujici odchylky
od stanovenych podminek nebo doddni dat zdkaznikem mohou byt nékteré vysledky analyz ovlivnény, za coz laborator nenese
odpovédnost. Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

- Konec protokolu -



